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RAPPORTO DI PROVA N° 0711/ 16

Spett.le
Marinelli stl

- - Via Tiberina Nord, 301
Sansepolcro (AR)

N° Accettazione 0711/16

CAMPIONE Acqua destinata al consumo umano- Impian’éb “Casa dell’acqua”di. Ponticino (AR)
Prelevato da: cliente ‘

Data prelievo: 31.10.16 " Data inizio prove: 31.10.16

Data accettazione: 31.10.16 ‘: Data fine prove: 03.11.16

Note campionamento: //

RISULTATI ANALITICI
PARAMETRO RISULTATO | UNITA’ DI MISURA METODO ,
Conta microrganismi a 22°C Non rilevati UFC/ml UNI 6222 : 2001
Conta di Coliformi totali <1 MPN/100 ml ISO 9308-2 :2012
Conta di Escherichia coli beta — <1 MPN/100 ml ISO 9308-2 :2012
glucuronidasi positiva )
Enterococchi — conta (*) <1 4 MPN/100 ml IDX 33/03-10/13

Note alla prova: //

Data emissione: 03.11.16

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Carla-Cherici
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(*) : prova non accreditata

La fase di campionamento viene esclusa dall’accreditamento.

La stima dell’incertezza dei risultati ¢ riportata solo quando & richiesta dal cliente. i

L’incertezza ¢ calcolata con un livello di fiducia del 95% e un fattore di coperturaK =2, -

Il risultato delle prove si riferisce solo al campione ricevuto.

1 campioni sono eliminati subito dopo P'emissione del Rapporto di Prova salvo richiesta scritta del cliente sulla Scheda di richiesta prova,
'La documentazione relativa al Rapporto di Prova € conservata per 4 anni dalla data di emissione. ) _' o

11 preserite Rapporto di Prova non pud-essere riprodotto anche parzialmente senza autorizzazione dal Laboratorio.

Riferimento documento sistema Qualita: Allegato 5 alla PO00] rev.9



